
Systemtrenner
Was wichtig ist?
• Standrohr immer spülen
• Systemtrenner muss fest gekuppelt werden
• Fließrichtung beachten (blau -> Trinkwasser, 

Pfeile Fließrichtung zum Löschwasser)
• Bei 1600 l/min max. 1 bar Druckverlust
• Am Ende immer den Systemtrenner spülen & 

Sichtprüfung (Sieb), bei Problemen Info an 
Gerätewart








